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v.vaiipY.I

Q) npEMeHEeHUH KaleIBHOM 1ipOLy KUK

1. O6saarenshuie Tpeborating v xadeTaM v TPOBOJAM CHCTEM nponmormzczp}mﬁ
OMATHRY TpHBedeHsl B Cratesx 82 ¥ 103 DeaepanpHoro sakoHa Ne [23-93
«lexauvceruii permaMenT o Tpebovariis LoKaproit Gesotacnocty. Hauuoratsusie
CTAHAAPTH! H CBOULL NPABHA  MMCIOT CTaTyc Ao6poroannoro npumerernd. fpmenenune
uxX NOAOKEHWHE NO3nOnFeT O0eCMEdHTs BHINOIHEHRIR TpeloBaHMM 3aKoHA. BeSOp
KOMKDETHOTO THIA xaleis # Crocoda oro NPOKNAAKH OCYIIeCTBIAeTCS IPOZKTHOI
OPraniaikeii CaMOCTOITIRHO.

2. IMpr  Bebope  tuma  xadeis  Bel  MOKEIS  PYKOBOACTBOBEIHCH

TOCTP'50871.1.5+97.
PadorocuocofHOCTE 8 yCTORMSX HOKAPA KabeTEHBIX JUHM U JISKTPONPOBOAOK CHOTEM
APOTURONIKAPHOH 3atupisl ofecricunaacten kax auopom kaGenelf ¢ HOPMUPYEMBIM
npenenom orkecroitkoctd no TOCT P 33315, tax v cnocoGom ux npokaankd. Bpems
coxpareHits PaboTOCNOCOOHOCTH KaSeMLHEIX THHHA B YOAOBANX HOKAPA ONPSACANCTLS
6 coorsercTBHH ¢ 1'OCT P 53316, Ofecneucnue paboTocnocoSHOCTH KabeThHBIX
JHHHE MOXeT Gbi1h BOATROPAUICHO DACHETOM, KOTOPEIM HEOOXONMMO HOKAIATH, UTG
Bpems IBaKyalHy mogel s Gesonacinyio oy EyieT Menee BpeMHHE oTKaza kale bHol
TPOAYKIMN B PeIVILTATe BO3NSHCTBUL (Hariopos 1iokapa (TC010, mIaMa). KOTOPHIE
MOTYT BOSHUKHY 1 HA 1Y TIX POKTA/IRH KadeTpHOM TI3Ck!.

3. Hosomenns CTT 3,13130.2009 MOTYT DPHMEHM1ECH UPH OPOCKTHPORGHIN HA
YKa3aHHBIX BaMI OfBeKI4N € YHETOM NPHILIITOB PECEPOCTPAHEHHS (JAK LOPOB [0HKEDA i
HX ofHapyeENA.

4. Paspaborica CTY na ATIC 135 HApysEms yeTIAGHOR Te-Rpebyetcs.
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О пожарной автоматике и шлейфах ИП

Обязательные требования к кабелям и проводам систем противопожарной автоматики приведены в статьях 82 и 103 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с положениями  статьи  103 линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

  Национальные стандарты и своды правил  имеют статус добровольного применения. Применение их положений позволяет обеспечить выполнение требований закона. 

Выбор конкретного типа кабеля и способа его прокладки осуществляется проектной организацией самостоятельно.

 Работоспособность в условиях пожара кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты обеспечивается, как выбором кабелей с нормируемым пределом огнестойкости по ГОСТ Р 53315, так и способом их прокладки. Время сохранения работоспособности кабельных линий в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316 при этом обеспечение работоспособности кабельных линий может быть подтверждено расчетом. Расчетом необходимо показать, что время эвакуации людей в безопасную зону будет менее времени отказа кабельной продукции в результате воздействия факторов пожара (тепло, пламя), которые могут возникнуть на путях прокладки кабельной трасы.    

Положения СП 5. 13130.2009 могут применяться при проектировании на указанных вами объектах с учетом принципов распространения факторов пожара и их обнаружения.

Разработка СТУ на АПС для наружных установок не требуется.
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