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I. Общая часть 
 
1.1. Проект разработан на основании договора, технического задания на 

проектирование и архитектурно-строительных чертежей. 
1.2. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными 

документами (см. лист 2 Основного комплекта рабочих чертежей). 
           1.3. Проектом предусматривается оборудование помещений ГДОУ детский сад № 
по адресу: г. Санкт-Петербург автоматической установкой пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре. 
           1.4 Выбор технических средств, их количество и места установки определены 
согласно требованиям действующих нормативных документов, с учетом размеров 
помещений, количества входов в помещение, техническими характеристиками 
оборудования и т.д. 
 

II. Назначение 
 

Система пожарной  сигнализации предназначена для обнаружения пожара на 
ранней стадии развития, подачи тревожных сигналов на приемный прибор в помещение 
с круглосуточным дежурством. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
предназначена для включения системы оповещения людей о пожаре и других 
чрезвычайных обстоятельствах. 

 
 

III. Краткая характеристика объекта 
 

            Защищаемые помещения расположены в 2-х этажном отдельно стоящем здании, 
площадь защищаемых помещений  2576 кв. м. 

Защищаемые помещения отапливаемые, вентиляция частично принудительная. 
В проекте предусматривается отключение вентиляции при пожаре с помощью 

промежуточного реле, устанавливаемого рядом со щитом или в щите управления 
вентиляцией.  

 
IV. Основные технические решения 

 
Автоматическая установка пожарной сигнализации предусматривается во всех 

помещениях, кроме санузлов, л/к, венткамер, холодных тамбуров, холодильной камеры и 
помещений с мокрыми процессами.  
          В качестве средств пожарной сигнализации и речевого оповещения на объекте 
установить внутриобъектовую радиосистему (ВОРС) пожарной сигнализации «Стрелец».   

   Cредства обнаружения пожара - извещатели пожарные радиоканальные дымовые 
ИП 21210-3 «Аврора-ДР», на кухне - извещатели пожарные радиоканальные тепловые ИП 
10110-1-А1 «Аврора-ТР» и извещатели пожарные радиоканальные ручные ИПР-51310-1 
«ИПР-Р» - для подачи извещения при визуальном обнаружении пожара.  

     Извещатели пожарные дымовые предназначены для обнаружения загораний, 
сопровождающихся обильным выделением дыма. 

    
Площадь, контролируемая одним дымовым пожарным извещателем, а также 

максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной необходимо 
определять по таблице №1, но не превышая величин, указанных в технических условиях и 
паспортах на конкретные типы извещателей.  
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                                                                                       Таблица №1 
Высота установки  Площадь, контролируемая Максимальное расстояние, м 
извещателя, м одним извещателем, м2 между 

извещателями 
от извещателя 

до стены 
До 3,5 До 85 9,0 4,5 
Свыше 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 
Свыше 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 
Свыше 10,5 до 12,0 До 55 7,5 3,5 
    
         Размещение точечных дымовых пожарных извещателей следует производить с 
учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или 
вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного 
отверстия должно быть не менее 1 м.       
         Извещатели пожарные тепловые предназначены для обнаружения загораний, 
сопровождающихся обильным выделением тепла.   

Площадь, контролируемая одним тепловым пожарным извещателем, а также 
максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной необходимо 
определять по таблице №2, но не превышая величин, указанных в технических условиях и 
паспортах на конкретные типы извещателей.      

                                                                            
                                                                                       Таблица №2 

Высота установки  Площадь, контролируемая Максимальное расстояние, м 
извещателя, м одним извещателем, м2 между 

извещателями 
от извещателя 

до стены 
До 3,5 До 25 5,0 2,5 
Свыше 3,5 до 6,0 До 20 4,5 2,0 
Свыше 6,0 до 9,0 До 15 4,0 2,0 
                                                                                                                                     
       Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с 
требованиями технической документации на данный извещатель. На основании п.п. 12.17; 
13.1-13.3 НПБ 88-2001 в защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один 
пожарный адресно-аналоговый радиоизвещатель.               
Извещатели пожарные ручные устанавливаются на стенах внутри зданий и крепятся 
шурупами или винтами на высоте 1,5 м от уровня пола. К извещателям должен быть 
свободный доступ, место установки должно иметь достаточную освещенность.  

                                                                                                                                                                  
Проектом предусмотрена система  оповещения при пожаре по 3-му типу согласно НПБ 
104-03 с установкой светоуказателей «Выход» (КОП-25)  на путях эвакуации, включенных 
постоянно, и речевых оповещателей «Орфей-Р», включаемых при пожаре дежурным 
вручную из кабинета завхоза посредством извещателя пожарного ручного ИПР-Р (в 
кабинете заведующей включение при пожаре речевого оповещателя автоматическое). 
Речевое оповещение выполнить на радиоканальном оборудовании «Орфей-Р» системы 
«Стрелец». Применяемое оборудование  имеет возможность подключения оборудования 
передачи сигналов ГО ЧС.  

Размещение световых указателей пожарной безопасности должно выполняться в 
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, 
утвержденных в установленном порядке. 
          Настенные речевые  оповещатели должны располагаться, как правило, на высоте  не 
менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не 
менее 150 мм. 
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Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность должны 
обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания 
персонала в соответствии с требованиями НПБ 104-03. 
         Управление системой пожарной сигнализации  и речевого оповещения о пожаре 
осуществляется через главный («нулевой») радиорасширитель (РРОП) с помощью радио-
канального пульта управления ПУ-Р (возможно управление с персонального компьютера). 
Главный расширитель является координатором сети из семи дочерних РРОП. 
       Внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной 
сигнализации «Стрелец» (далее система) предназначена для контроля охранных, 
пожарных извещателей, устройств управления, а также исполнительных устройств. 
Система может функционировать, как в автономном режиме, с подачей звуковой, 
световой сигнализации, выводом  информации на ЭВМ, так и в составе других систем 
автоматической пожарной сигнализации. В данном проекте информация о состоянии 
извещателей выводится на пульт управления ПУ-Р и по линиям связи с применением реле  
РРОП №0 на пульт централизованного наблюдения автоматизированной информационной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга, используя 
устройство оконечное. 
       РРОП и блоки питания размещаются в помещениях объекта в соответствии с 
проектом, в удобных для монтажа и обслуживания местах. Рекомендуемая высота 
установки радиорасширителей составляет не менее 2-2,5 м от поверхности пола. ПУ-Р 
устанавливается на посту круглосуточной охраны. 
        Программирование системы выполняется на этапе пусконаладочных работ с пульта 
ПУ-Р или персонального компьютера. 
 

V. Электропитание и заземление 
 
Электропитание установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

выполнить после приборов энергоучета от неотключаемых источников: 
- основной ввод - 220В, 50Гц от существующего электрощита; 
- резервный ввод - от аккумуляторных батарей, имеющих устройство автоподзарядки. 
Электропитание радиоканальных пожарных извещателей и радиоканальных речевых 

оповещателей осуществляется от встроенных литиевых батарей: 
-основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим 

напряжением 3,0В и емкостью 1,2 Ач (тип-CR123А), 
-резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим 

напряжением 3,0В и емкостью 0,24 Ач (тип-CR2032) – для пожарных извещателей, 
емкостью 1,2 Ач (тип-CR123)  - для оповещателей «Орфей-Р». 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 
предусмотреть защитное заземление электрооборудования. Защитное заземление 
выполнить в соответствии с ПУЭ, учитывая существующую на объекте схему заземления. 

 
VI. Монтаж электропроводок 

            
                Прокладку кабелей и проводов выполнить: 

• проходы через стены – в гофротрубе,  
• по стенам и потолкам помещений - в коробах,  
• провода оповещения (к светоуказателям «Выход») в металлорукаве, при 

необходимости металлорукав проложить в коробе. 
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о пожаре 

Орфей-Р 
КОП-25 

15 
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1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта.  

 2. Монтаж, наладку и сдачу в  эксплуатацию  средств ПС выполнить в соответствии с 
РД 78.145-93 и ПУЭ. 
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                                                                                                                                                                                                                   Таблица №1 
Свойства системы 

Общие параметры Аккорд-512 Радуга-2А/4А 
Критерий внешней 
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Доступ с ПУЦ 
к сбросу пожаров и 
неисправностей без 
предъявления кода 

Вкл. 

Режим 
контроля 
СЛ по 
адресу 

434 1 - + 30 5 + + 0 - - - 

 
Рабочая частота:  
– выбор частотного диапазона 434 или 868 МГц;  
Номер канала:  
– выбор номера канала – с 1 по 6 в диапазоне 434 МГц и с 1 по 3 в диапазоне 868 МГц.  
Повышенная дальность – увеличение дальности в 1,5 раза с соответствующим увеличением периодов передачи 

контрольных сигналов и контроля канала связи в 4 раза.  
Критерий внешней помехи – условия обнаружения помех в радиоканале и формирования сигнала «Внешняя помеха» с 

выводом на ПУ-Р и записью в протокол событий:  
– уровень RSSI – отношение сигнал/помеха на входе приемного тракта в условных единицах (одна единица примерно равна 

1,5 дБ), при снижении которого будет сформирован сигнал «Внешняя помеха», выбирается из значений 30, 35, 40, 45, 50, 55;  
– длительность – длительность сигнала помехи в секундах (1, 2 , 5, 10, 30, 60), при превышении которой будет 

сформирован сигнал «Внешняя помеха».  
Вкл. поддержку СЛ – активация возможности подключения к выходу «СЛ» РРОП приборов и блоков ППКОП «Аккорд-

512», «Спектр-8» (для БВИ-64) (для отключения режима поддержки СЛ при программировании с ПУ-Р устанавливается адрес 64). 
Каждый ПКУ, начиная с КР отображается как 2 адреса.  

Автономный режим – режим, при котором РРОП (КР) назначается ведущим в СЛ «Аккорд-512», «Спектр-8» и имеет в ней 
адрес 0.  

Базовый адрес в СЛ – начальный адрес отображения состояния расширителей радиосистемы в сигнальной линии ППКОП 
«Аккорд-512», «Спектр-8» от 0 до 63 (при выборе 63 адреса в СЛ отображается только 8 разделов ПКУ-КР).  

    
     -2008-ПС 
    
     
Изм Кол.уч N документа     Подп. Дата 

ГДОУ детский сад № 
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Схема электрическая общая. 
Таблицы 

 

 
 
     г. Санкт-Петербург 



 
 

 
 
           

                                                                                                                                                      Таблица №2 
Общие свойства расширителей  

Расширитель  Обход 
адресов 

Запрет 
постановки 
под охрану 

 
Связь событий РРОП с реле 

собственные координатор р/связи
 КР 

№ Адрес 

К
он
тр
ол
ь 
О
П

 

К
он
тр
ол
ь 
РП

 

Ру
чн
ой

 

Ф
ор
си
ро
ва
нн
ы
й 

П
ри

 в
зл
ом

ах
 

П
ри

 н
еи
сп
ра
вн

. 

П
ер
ио
д 
пе
ре
да
чи

 к
он
тр

. 
cи
гн
ал
ов

  (
с)

 

П
ер
ио
д 
ко
нт
ро
ля

 
до
че
рн
их

 р
ас
ш
ир
ит
ел
ей

 
У
пр
ав
ле
ни
е 

гл
об
ал
ьн
ы
ми

 р
аз
де
ла
ми

 
с 
П
У
Л

 

Р1 Р2 Р3 СО ЗО Р1 Р2 Р3 СО ЗО

0 0.0.0.0.0 + + - - - - - 15 - - + - - - - + - - - 
1 1.0.0.0.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 
2 2.0.0.0.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 
3 1.1.0.0.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 
6 1.2.0.0.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 
7 2.1.0.0.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 
4 1.1.1.0.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 
5 1.1.1.1.0 + + - - - - 12 15 - - + - - - - + - - - 

 
Адрес – 1*.2*.3*.4*.5* - где 1* первый уровень дочерних расширителей от координатора связи, 2* - второй уровень и т.д. На 

каждом дочернем уровне до 3-х РРОП.  
Контроль ОП, Контроль РП – наличие контроля основного и резервного источника питания.  
Ручной обход адресов – возможность выключения контроля состояния извещателей («Нарушен» или «Тревога») вручную 

из меню.  
Форсированный обход адресов – автоматическое выключение контроля состояния извещателей («Нарушен») при 

постановке их на охрану.  
Период передачи контр. сигналов – период излучения РРОП радиосигнала, предназначенного для контроля радиоканала. 

Устанавливается на всех дочерних РРОП. Может иметь значения 12, 32, 60 и 120 секунд.  
Период контроля дочерних расширителей – время, прошедшее с момента прекращения получения контрольных сигналов 

от  дочерних РРОП  по той или иной причине до момента формирования системой извещения о нарушении связи с устройством, и 
может принимать значения 1;5; 3; 9; 15 мин.  При повышенных требованиях к контролю надежности канала связи значение может 
быть установлено минимальным. В случае сложной помеховой обстановки период контроля может быть максимальным.  

 
                                                                                                                                                      Таблица №3 

Пользователи расширителей* 
Расширитель Разделы 

№ на черт. Адрес 
№ Описание Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0.0.0.0.0                    
1 1.0.0.0.0                    
2 2.0.0.0.0                    
3 1.1.0.0.0                    
6 1.2.0.0.0                    
7 2.1.0.0.0                    
4 1.1.1.0.0                    
5 1.1.1.1.0                    

 
Примечание: первые 2 цифры кода не изменяются, оставшиеся 4 цифры кода заполняются ответственным лицом. 
 

*- для управления с ПУЛ или ПУЛ-Р. 
В данном проекте ПУЛ не используется. Управление (сброс пожаров и неисправностей) осуществляется с ПУ-Р. 
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Таблица №4 

 
Свойства локальных разделов расширителей 

Глобальные разделы Связь с реле Задерж-
ка,  

Собственные Реле КР 

Автом. 
перевз. 

с 

   
   

А
др
ес

 р
ас
ш
ир
ит
ел
я 

   
   

   
   

   
   

(№
 н
а 
че
рт
еж

е)
 

Л
ок
ал
ьн
ы
е 
ра
зд
ел
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Р1 Р2 Р3 СО ЗО Р1 Р2 Р3 СО ЗО В
кл

.  

В
ре
мя

, с
 

В
хо
д 

В
ы
хо
д 

П
ри
зн
ак

 п
ож

ар
а 
по

 1
-у

 и
зв

 
С
бр
ос

 п
ож

. и
 н
еи
сп
р.

 п
ри

 с
ня
ти
и 

В
ли
ян
ие

 р
аз
де
ло
в 
на

 р
аз
де
л 

Название 
раздела 

1         +         + +    + +     0 0 +   Кухня 
2          +        + +    + +     0 0 +   Муз. зал 
3           +       + +    + +     0 0 +   Коридор 1 эт.
4            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 

0.0.0.0.0 
№0 

5             +     + +    +      0 0 +   Завхоз 
1  +                + +    + +     0 0 +   Группа 3 
2  +                + +    + +     0 0 +   Группа 4 
3           +       + +    + +     0 0 +   Коридор 1 эт.

1.0.0.0.0 
№1 

4            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 
1   +               + +    + +     0 0 +   Группа 5 
2   +               + +    + +     0 0 +   Группа 6 
3           +       + +    + +     0 0 +   Коридор 1 эт.

2.0.0.0.0 
№2 

4            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 
заведующей

1       +           + +    + +     0 0 +   Спортзал 
2        +          + +    + +     0 0 +   Служ. пом. 
3           +       + +    + +     0 0 +   Коридор 1 эт.

1.1.0.0.0 
№3 

4            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 
1     +             + +    + +     0 0 +   Группа 9 
2     +             + +    + +     0 0 +   Группа 10 

1.2.0.0.0 
№6 

3            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 
1      +            + +    + +     0 0 +   Группа 11 
2      +            + +    + +     0 0 +   Группа 12 

2.1.0.0.0 
№7 

3            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 
1 +                 + +    + +     0 0 +   Группа 1 
2 +                 + +    + +     0 0 +   Группа 2 
3           +       + +    + +     0 0 +   Коридор 1 эт.

1.1.1.0.0 
№4 

4            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 
1    +              + +    + +     0 0 +   Группа 7 
2    +              + +    + +     0 0 +   Группа 8 

1.1.1.1.0 
№5 

3            +      +     +      0 0 -   «Орфей-Р» 

 
Локальный раздел – охранно-пожарный раздел, включающий в себя один или несколько (до 32) ИО и/или ИП одного РРОП и 

имеющий свой идентификационный признак. Каждый локальный раздел может входить в состав только одного глобального 
раздела.  

Глобальный раздел – охранно-пожарный раздел, включающий в себя один или несколько локальных разделов одного или 
нескольких РРОП и предназначенный для постановки на охрану разделов, удаленных от КР радиорасширителей. 

Автоматическое перевзятие – включение автоматической постановки раздела на охрану после его нарушения по истечении 
времени от 4 сек. до 15 минут (должно быть больше периода передачи контрольных сигналов охранных извещателей, находящихся 
в данном разделе).  

Задержка – включение задержек постановки раздела на охрану (задержка на выход) и снятия с охраны (задержка на вход) от 16 
сек. до 4 минут.  

Признак пожара – условие формирования извещения «Пожар» с различением или без различения сигналов «Внимание» и 
«Пожар».  

Комментарии - название локального раздела длиной 15 знакомест, хранимое в памяти прибора и предназначенное для 
удобства идентификации событий происходящих в системе, отображается на ПУ-Р.  
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Таблица №5 
Свойства реле расширителя 

Фильтр событий и свойства реле КР (РРОП№0) 
Характер срабатывания  

 
 
 
Реле 

 
 
 
 
Тревога 

 
 
 
 
Пожар 

 
 
 
 
Неисправность 

 
 
 
 
Взлом 

 
 
 
 
Снятие 

 
 
 
 
Принуждение 

 
 
 

НЗ 

 
 
 

НР 

И
мп

ул
ьс
н.

 3
 с

 

П
ер
ио
ди
ч.

  п
ер
ек
л.

 

П
ер
ио
ди
ч.

  +
Н
З 

 

За
де
рж

ка
, с

 

О
гр
ан
ич

. в
ре
ме
ни

 
ра
бо
ты

 

Р1 - - - - - - - - - - - - - 
Р2 - - + - - - + - - - - - - 
Р3 - + - - - - + - - - - - - 
СО - - - - - - - - - - - - - 
ЗО - - - - - - - - - - - - - 
Фильтр событий и свойства реле расширителей 1.0.0.0.0, 2.0.0.0.0, 1.1.0.0.0, 1.2.0.0.0, 2.1.0.0.0, 1.1.1.0.0, 1.1.1.1.0 (№№1-7) 
Р1 - - - - - - - - - - - - - 
Р2 - - + - - - + - - - - - - 
Р3 - + - - - - + - - - - - - 
СО - - - - - - - - - - - - - 
ЗО - - - - - - - - - - - - - 

 
Таблица №6 

Свойства дочерних сигнальных устройств расширителей 
Адрес № 

раздела 
Пожарные 
извещатели 

Доп. параметры 
извещателей 

И
нд
ик
ац
ия

 

Тип канала 
Выкл. цепей 

контр. 

Тип  
тепл-го 

А
др
ес

 н
а 
че
рт
еж

е 

 
Ра
сш

ир
ит
ел
ь 

У
ст
ро
йс
тв
о 

(0
-3

2)
 

 
Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
из
ве
щ
ат
ел
я 

Ти
п 
зо
ны

 

Гл
об
ал
ьн
ы
й 

Л
ок
ал
ьн
ы
й 

П
ер
ио
д 
пе
ре
да
чи

 к
он
т.

 с
иг
на
ло
в,

 с
ек

. 

П
ер
ио
д 
ко
нт
р.

 (м
ин

.) 

Ти
п 
по
дк
л.

 Ш
С

 (о
хр

/п
ож

) 
Тр
ев
ог
а/
по
ж
ар

  
Ба
та
ре
я 

 
Чу

вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть

 (н
ор
ма

/п
ов
ы
ш

./п
он
иж

.) 
К
он
тр

. в
ы
па
д.

 о
ск
ол
ко
в 
ст
ек
ла

 (А
рф

а-
2Р

) 
Ру
чн
ой

 
Д
ы
мо

во
й 

 
Те
пл
ов
ой

 
Д
иф

ф.
 

М
ак
с.

 
М
ак
с.

-д
иф

ф.
 

А
на
ло
го
вы

е 
зн
ач
ен
ия

 
Ге
рк
он

 Н
Р 

 (Р
И
Г)

 
К
ви
ти
ро
ва
ть

 «
П
ож

ар
» 

(Р
И
Г)

 
Н
ет

 к
он
тр
ол
я 
ге
рк
он
а 

(Р
И
Г)

 
Н
ет

 к
он
тр
ол
я 
Ш
С

 
Н
ет

  к
он
тр

. д
ат
ч.

 о
тр
ы
ва

 
Н
ет

 к
он
тр

. д
ат
ч.

 в
ск
ры

т.
 

Защищ. 
помещ-ие 

0/1 01 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
0/2 02 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
0/3 03 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
0/4 

0.0.0.0.0 
№0 

04 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
0/5 05 Аврора-ДРПож 10 2 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Заведующая
0/6 06 Аврора-ДРПож 10 2 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Муз. зал 
0/7 07 Аврора-ДРПож 10 2 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Муз. зал 
0/8 08 Аврора-ДРПож 10 2 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Муз. зал 
0/9 09 Аврора-ДРПож 10 2 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Муз. зал 

0/10 10 Аврора-ДРПож 10 2 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Муз. зал 
0/11 11 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Клад. кухни
0/12 12 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Клад. кухни
0/13 13 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Коридор кух
0/14 14 ИПР-Р Пож 9 1 120 15 - П + - - +  - - - - - - - - - - - - Коридор кух
0/15 15 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Клад. кухни
0/16 16 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - -  + - - - - - - - - - - - Кухня 
0/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 Аврора-ТРПож 9 1 120 15 - П + Н - - - + - + - - - - - - - - Кухня 
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Продолжение таблицы №6 
Свойства дочерних сигнальных устройств расширителей 

Адрес № 
раздела 

Пожарные 
извещатели 

Доп. параметры 
извещателей 

И
нд
ик
ац
ия

 

Тип канала 
Выкл. цепей 

контр. 

Тип  
тепл-го 

А
др
ес

 н
а 
че
рт
еж

е 

 
Ра
сш

ир
ит
ел
ь 

У
ст
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йс
тв
о 

(0
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иж
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Д
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М
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А
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П
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И
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Н
ет

 к
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И
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Н
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Ш
С
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Н
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т.
 

Защищ. 
помещ-ие 

0/18 18 Аврора-ТРПож 9 1 120 15 - П + Н - - - + - + - - - - - - - - Кухня 
0/19 19 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Кухня 
0/20 20 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор кух.
0/21 21 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 
0/22 22 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Агрегатная 
0/23 23 Аврора-ДРПож 9 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Завхоз 
0/24 

0.0.0.0.0 
№0 

 
 

24 ИПР-Р Пож 13 5 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Завхоз 
1/1 01 ИПР-Р Пож 11 3 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
1/2 02 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
1/3 03 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Кладовая 
1/4 04 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Кладовая 
1/5 05 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Тамбур 
1/6 06 ИПР-Р Пож 2 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Секретарь 
1/7 07 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Секретарь 
1/8 08 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 3
1/9 09 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 

1/10 10 ИПР-Р Пож 2 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Спальная 3 
1/11 11 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 3 
1/12 12 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 3 
1/13 13 Аврора-ДРПож 2 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 3 
1/14 14 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 4 
1/15 15 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 4 
1/16 16 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 
1/17 17 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 4 
1/18 18 ИПР-Р Пож 2 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Спальная 4 
1/19 19 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 4
1/20 20 ИПР-Р Пож 2 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Раздевалка 4
1/21 21 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Тамбур 
1/22 22 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Клад.  завх. 
1/23 

1.0.0.0.0 
№1 

 

23 Аврора-ДРПож 2 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Эл. щитовая
2/1 01 ИПР-Р Пож 11 3 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
2/2 02 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
2/3 03 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Клад.муз.зал
2/4 04 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Тамбур 
2/5 05 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 5
2/6 06 ИПР-Р Пож 3 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Раздевалка 5
2/7 

2.0.0.0.0 
№2 

 

07 ИПР-Р Пож 3 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Спальная 5 
2/8 08 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - -  Спальная 5 
2/9 09 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 

2/10 10 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 5 
2/11 

 

11 Аврора-ДРПож 3 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 5 
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Продолжение таблицы №6 
Свойства дочерних сигнальных устройств расширителей 
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Защищ. 
помещ-ие 

2/12 12 Аврора-ДРПож 3 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 6 
2/13 13 Аврора-ДРПож 3 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 6 
2/14 14 Аврора-ДРПож 3 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 6 
2/15 15 Аврора-ДРПож 3 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 6 
2/16 16 ИПР-Р Пож 3 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 6 
2/17 

2.0.0.0.0 
№2 

 

17 Аврора-ДРПож 3 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 6
3/1 01 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
3/2 02 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
3/3 03 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
3/4 04 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
3/5 05 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Процедурн. 
3/6 06 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Клад. завх. 
3/7 07 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Мед. каб. 
2/8 08 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - -  Изолятор 
3/9 09 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Кладовая 

3/10 10 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Массаж. каб.
3/11 11 ИПР-Р Пож 8 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 
3/12 12 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 
3/13 13 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 
3/14 14 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 
3/15 15 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Гладильная 
3/16 16 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Бельевая 
3/17 17 Аврора-ДРПож 8 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Клад. прачеч
3/18 18 Аврора-ДРПож 7 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Метод. каб. 
3/19 19 Аврора-ДРПож 7 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спорт. зал 
3/20 20 Аврора-ДРПож 7 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спорт. зал 
3/21 21 Аврора-ДРПож 7 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спорт. зал 
3/22 22 Аврора-ДРПож 7 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спорт. зал 
3/23 

1.1.0.0.0 
№3 

 

23 Аврора-ДРПож 7 1 120 15 - П + Н - - + - -  - - - - - - - - Спорт. зал 
4/1 01 ИПР-Р Пож 11 3 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
4/2 02 Аврора-ДРПож 11 3 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 1эт.
4/3 03 Аврора-ДРПож 1 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 1
4/4 04 ИПР-Р Пож 1 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 1 
4/5 05 Аврора-ДРПож 1 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 1 
4/6 

1.1.1.0.0 
№4 

 

06 Аврора-ДРПож 1 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 1 
4/7 07 Аврора-ДРПож 1 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 1 
4/8 08 Аврора-ДРПож 1 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - -  Психолог 
4/9 

 

09 Аврора-ДРПож 1 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Дефектолог 
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Продолжение таблицы №6 
Свойства дочерних сигнальных устройств расширителей 
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Защищ. 
помещ-ие 

4/10 10 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 2 
4/11 11 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 2 
4/12 12 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 2 
4/13 13 ИПР-Р Пож 1 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Спальная 2 
4/14 14 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 
4/15 15 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 2
4/16 16 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Дефектолог 
4/17 17 ИПР-Р Пож 1 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Дефектолог 
4/18 18 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Тамбур 
4/19 

1.1.1.0.0 
№4 

 

19 Аврора-ДРПож 1 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Подс. пом. 
5/1 01 ИПР-Р Пож 4 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 2эт.
5/2 02 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 2эт.
5/3 03 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 7
5/4 04 ИПР-Р Пож 4 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 7 
5/5 05 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 7 
5/6 06 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 7 
5/7 07 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 7 
5/8 08 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - -  Спальная 7 
5/9 09 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 8 

5/10 10 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 8 
5/11 11 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 8 
5/12 12 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 8 
5/13 13 ИПР-Р Пож 4 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 8 
5/14 

1.1.1.1.0 
№5 

 

14 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - -  - - - - - - - - Раздевалка 8
6/1 01 ИПР-Р Пож 4 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 2эт.
6/2 02 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 2эт.
6/3 03 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка 9
6/4 04 ИПР-Р Пож 4 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 9 
6/5 05 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 9 
6/6 06 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 9 
6/7 07 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 9 
6/8 08 Аврора-ДРПож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - -  Спальная 9 
6/9 09 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 10

6/10 10 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 10
6/11 11 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 10 
6/12 12 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 10 
6/13 13 ИПР-Р Пож 4 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 10 
6/14 

1.2.0.0.0 
№6 

 

14 Аврора-ДРПож 4 2 120 15 - П + Н - - + - -  - - - - - - - - Раздевалка10
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Продолжение таблицы №6 
Свойства дочерних сигнальных устройств расширителей 
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Защищ. 
помещ-ие 

7/1 01 ИПР-Р Пож 4 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Коридор 2эт.
7/2 02 Аврора-ДР Пож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Коридор 2эт.
7/3 03 Аврора-ДР Пож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Раздевалка11
7/4 04 ИПР-Р Пож 4 1 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 11 
7/5 05 Аврора-ДР Пож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 11 
7/6 06 Аврора-ДР Пож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 11 
7/7 07 Аврора-ДР Пож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 11
7/8 08 Аврора-ДР Пож 4 1 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - -  Спальная 11
7/9 09 Аврора-ДР Пож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 12

7/10 10 Аврора-ДР Пож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Спальная 12
7/11 11 Аврора-ДР Пож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 12 
7/12 12 Аврора-ДР Пож 4 2 120 15 - П + Н - - + - - - - - - - - - - - Игровая 12 
7/13 13 ИПР-Р Пож 4 2 120 15 - П + - - + - - - - - - - - - - - - Игровая 12 
7/14 

2.1.0.0.0  
№7 

14 Аврора-ДР Пож 4 2 120 15 - П + Н - - + - -  - - - - - - - - Раздевалка12
 
Расчетный уровень сигнала - ≥25dB- для всех радиоустройств системы. 
 

Период передачи контрольных сигналов – период передачи контрольных радиосигналов (в т.ч. восстановления режима 
«Норма») может принимать значения 7, 12, 32, 60 и 120 секунд. На скорость доставки извещений «Тревога», «Пожар», «Взят», 
«Снят», «Паника», «Неисправность», «Взлом» данный параметр не влияет. 

Период контроля канала – время, прошедшее с момента прекращения  получения контрольных сигналов от  
радиоканального устройства по той или иной причине до момента формирования системой извещения о нарушении связи с 
устройством, и может принимать значения 1; 5; 3; 9; 15 мин. (или отключено – только для РБУ). При повышенных требованиях к 
контролю надежности канала связи значение может быть установлено минимальным. В случае сложной помеховой обстановки 
период контроля может быть максимальным.  

Тип подключенного ШС - к некоторым извещателям может быть подключен дополнительный шлейф с охранными или 
пожарными извещателями.  

Чувствительность – Н-норма, ПВ - повышенная, ПН - пониженная. 
Контроль выпадения осколков стекла – данный параметр характеризует режим работы поверхностных звуковых 

охранных извещателей типа «Арфа-2Р».  
Тип канала – определяется применяемым типом пожарного извещателя.  
Аналоговое значение – данный режим применяется в случае использования в качестве координатора радиосети РРП-240 

и позволяет обрабатывать аналоговые значения от пожарных извещателей.  
Геркон Н.Р. – введение инверсного режима работы универсального магнитоконтактного извещателя РИГ.  
Нет контроля геркона – используется в случае контроля только подключенного к РИГ шлейфа сигнализации.  
Нет контроля ШС – используется в случае отсутствия необходимости контроля подключенного к РИГ шлейфа сигнализации.  
Квитировать «Пожар» - используется в случае подключения к  РИГ шлейфа пожарной сигнализации.  
Примечание: В связи с тем, что при программировании система сама автоматически присваивает адреса, программирование 

извещателей необходимо производить в соответствии с очередностью приведенной в проектной документации. 
 
 
 
 
 

       Лист 
      -2008-ПС 13

Изм Кол.уч Лист N док. Подпись Дата    
   

Инв. N Подп. Подп. и  Дата Взам.  Инв. N 



 
Таблица №7 

 
 

Свойства устройств речевого оповещения  «Орфей-Р» 
Адрес № 

раздела Событие 
О
бо
зн
ач
ен
ие

  н
а 
че
рт
еж

е 

 
Ра
сш

ир
ит
ел
ь 

У
ст
ро
йс
тв
о 

 

Гл
об
ал
ьн
ы
й 

Л
ок
ал
ьн
ы
й 

П
ер
ио
д 
пе
ре
да
чи

 к
он
т.

 с
иг
на
ло
в,

 с
ек

. 

П
ер
ио
д 
ко
нт
р.

 (м
ин

.) 

№
 г
ру
пп
ы

 и
сп
ол
ни
те
ль
ны

х 
ус
тр
ой
ст
в 

И
нд
ик
ац
ия

 р
аз
ря
да

 б
ат
ар
еи

 
В
ос
пр
ои
зв
ед
ен
ие

 З
С

 п
ер
ед

 о
по
ве
щ
ен
ие
м 

В
кл
ю
че
ни
е 
вх
од
а 

 «
ГО

 и
 Ч
С

» 
К
он
тр
ол
ь 
да
тч
ик
а 
от
ры

ва
 о
т 
ст
ен
ы

 
О
сл
аб
ле
ни
е 
вы

хо
дн
ой

 зв
ук
ов
ой

 м
ощ

но
ст
и 

П
ре
ду
си
ле
ни
е 
си
гн
ал
а 

 «
ГО

 и
 Ч
С

» 
Тр
ев
ог
и 

П
ож

ар
ы

 
Н
еи
сп
ра
вн
ос
ти

 
В
зл
ом

ы
 

С
ня
ти
е 
с 
ох
ра
ны

 
П
ри
ну
ж
де
ни
я 

О
гр
ан
ич
ен
ие

 в
ре
ме
ни

 о
по
ве
щ
ен
ия

  

Ра
сч
ет
ны

й 
ур
ов
ен
ь 
си
гн
ал
а,

 d
B

 

Комментарии 

0/34 0.0.0.0.0 25 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Кухня 
1/33 1.0.0.0.0 24 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Секретарь 
2/33 2.0.0.0.0 18 14 5 12 15 1 + + + + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Каб. заведующ. 
3/34 24 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Метод. кабинет 
3/35 25 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Гладильная 
3/36 

1.1.0.0.0 
 

26 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Мед. кабинет 
4/33 20 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Каб. психолога 
4/34 21 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Каб. дефектолога
4/35 

1.1.1.0.0 
 

22 12 4 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Каб. дефектолога
5/33 15 12 3 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Игровая 7 
5/34 

1.1.1.1.0 
 16 12 3 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Игровая 8 

6/33 15 12 3 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Игровая 9 
6/34 

1.2.0.0.0 
 16 12 3 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Игровая 10 

7/33 15 12 3 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Игровая 11 
7/34 

2.1.0.0.0 
 16 12 3 12 15 1 + + - + 0 1 - + - - - - 1ч ≥25 Игровая 12 
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Таблица №8 
Запуск речевого оповещения «Орфей-Р» 

 
Запуск по событию в разделах Адрес 
Глобальный Локальный 

О
бо
зн
ач
ен
ие

  н
а 

че
рт
еж

е 

 
Ра
сш

ир
ит
ел
ь 

У
ст
ро
йс
тв
о 

№
 р
аз
де
ла

 

№
 с
оо
бщ

ен
ия

 

За
де
рж

ка
 

№
 р
аз
де
ла

 

№
 с
оо
бщ

ен
ия

 

За
де
рж

ка
 

 
Текст сообщения 

0/34 0.0.0.0.0 25 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

1/33 1.0.0.0.0 24 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

1 1 0 
2 1 0 
3 1 0 
4 1 0 
5 1 0 
6 1 0 
7 1 0 
8 1 0 
9 1 0 

10 1 0 
11 1 0 

2/33 2.0.0.0.0 18 

13 1 0 

- 
 

- 
 

- 
 

Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 

3/34 1.1.0.0.0 24 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

3/35  25 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

3/36  26 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

4/33 1.1.1.0.0 20 13 1 0  - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 

4/34  21 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 

4/35  22 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

5/33 1.1.1.1.0 15 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 

5/34  16 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 

6/33 1.2.0.0.0 15 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

6/34  16 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через центральный выход 

7/33 2.1.0.0.0 15 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 

7/34  16 13 1 0 - - - Внимание! Срочно эвакуируйте 
детей через ближайший выход 
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Таблица №9 
Свойства дочерних исполнительных устройств расширителей 

Срабатывание реле/оповещателя Адрес № 
разде
ла 

ИБ-Р/ИБ-Р исп.2 
Событие 

И
нд
ик
ац
ия

 

 
 
 
 
 

Локальный раздел 

О
бо
зн
ач
ен
ие

  н
а 
че
рт
еж

е 

Ра
сш

ир
ит
ел
ь 

У
ст
ро
йс
тв
о 

 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ус
тр
ой
ст
ва

 

Гл
об
ал
ьн
ое

 у
ст
ро
йс
тв
о 

Гл
об
ал
ьн
ы
й 

Л
ок
ал
ьн
ы
й 

П
ер
ио
д 
пе
ре
да
чи

 к
он
т.

 с
иг
на
ло
в,

 с
ек

. 
П
ер
ио
д 
ко
нт
р.

 (м
ин

.) 
№

 г
ру
пп
ы

 и
сп
ол
ни
те
ль
ны

х 
ус
тр
ой
ст
в 

Ба
та
ре
я/
ис
т-
к 
пи
та
ни
я 

 

В
не
ш
ня
я 
не
ис
пр
ав
но
ст
ь

К
он
тр
ол
ь 
да
тч
ик
а 
вс
кр
ы
ти
я 

Ти
п 

 зв
ук
ов
ог
о 
си
гн
ал
а 

 (С
ир
ен
а-
Р)

 
К
он
тр

. в
х.

 в
не
ш

. н
еи
сп
р.

 
К
он
тр

. д
ат
чи
ка

 о
тр
ы
ва

 
К
он
тр

. и
ст

-к
а 
пи
та
ни
я 

За
пр
ет

 п
ри

 н
еи
сп
ра
вн
ос
ти

 
Ти

п 
ре
ле
йн
ог
о 
вы

хо
да

 
А
кт
ив
ац
ия

 в
ы
хо
да

  1
2/

24
В

 
Н
ап
ря
ж
ен
ие

, В
 

Ти
п 
вы

хо
да

 н
ап
ря
ж
ен
ия

 
К
он
тр
ол
ь 
ли
ни
и 
св
яз
и 

Тр
ев
ог
а 

П
ож

ар
 

Н
еи
сп
ра
вн
ос
ть

 
В
зл
ом

 
С
ня
ти
е 

П
ри
ну
ж
де
ни
е 

Ра
сш

ир
ит
ел
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

За
де
рж

ка
 (с
ек

) 
О
гр
ан
ич
ен
ие

 р
аб
от
ы

 (м
ин

) 
Ра
сч
ет
ны

й 
ур
ов
ен
ь 
си
гн
ал
а 

(d
B

) 

 
К
ом

ме
нт
ар
ии

 
 

0/48 0.0.0.0.0 48 ИБ-Р + 12 4 32 15 1 + - + - - + + - НЗ - - - - - + - - - - 0.0.0.0.0 + + +  +             - - ≥25 ВК1 
                             1.0.0.0.0 + + +               - - ≥25  

                             2.0.0.0.0 + + +               - - ≥25  
                             1.1.0.0.0 + + +               - - ≥25  
                             1.2.0.0.0 + +                - - ≥25  
                             2.1.0.0.0 + +                - - ≥25  
                             1.1.1.0.0 + +                - - ≥25  
                             1.1.1.1.0 + +                - - ≥25  

3/49 0.0.0.0.0 49 ИБ-Р + 12 4 32 15 1 + - + - - + + - НЗ - - - - - + - - - - 0.0.0.0.0 + + +  +             - - ≥25 ВК 2 
                             1.0.0.0.0 + + +               - - ≥25  

                             2.0.0.0.0 + + +               - - ≥25  
                             1.1.0.0.0 + + +               - - ≥25  
                             1.2.0.0.0 + +                - - ≥25  
                             2.1.0.0.0 + +                - - ≥25  
                             1.1.1.0.0 + +                - - ≥25  
                             1.1.1.1.0 + +                - - ≥25  

 
 

                  Тип релейного выхода (ИБ-Р, ИБ-Р2):         Тип звукового сигнала (для «Сирена-Р»):    Тип выхода наряжения 12/24В (для ИБ-Р исп.2):  
НЗ – Нормально замкнуто  М – меандр  М – меандр  
НР – Нормально разомкнуто  Н – непрерывный  Н – непрерывно 
И – Импульс. (3 сек.)  Д – двухтональный   
ППр – Периодич. переключ.    
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Таблица расчета питания оповещателей и периферийных устройств от резервированных 
источников 

 
Тип извещателя 

(прибора) 
Кол. 
шт. 

Iпотр., деж.р.
мА 

Iпотр., 
тр.р. 
мА 

IΣ,  
деж.р 
мА 

IΣ, 
тр.р. 
мА 

Максимально доп ток 
источника, мА 

 

РРОП №0 1 120 120 120 120 БП-12/2 №1 (12В,2 А,17 А/ч) 
ПУ-Р 1 40 40 40 40 0,43х27=11,6 Ач 
БВИ-64 2 80 80 160 160  
КОП-25 3 20 20 60 60  
ИБ-Р 1 50 50 50 50  

Итого: 430 430  
РРОП №1 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №2 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 1 20 20 20 20 0,14х27=3,78 Ач 

Итого: 140 140  
РРОП №2 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №3 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 4 20 20 80 80 0,2х27=5,4 Ач 

Итого: 200 200  
РРОП №3 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №4 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 5 20 20 100 100 0,27х27=7,29 Ач 
ИБ-Р 1 50 50 50 50  

Итого: 270 270  
РРОП №4 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №5 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 2 20 20 40 40 0,16х27=4,32 Ач 

Итого: 160 160  
РРОП №5 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №6 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 4 20 20 60 60 0,18х27=4,86 Ач 

Итого: 180 180  
РРОП №6 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №7 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 4 20 20 60 60 0,18х27=4,86 Ач 

Итого: 180 180  
РРОП №7 1 120 120 120 120 БП-12/0,7 №8 (12В,0,7 А,7 А/ч)
КОП-25 4 20 20 60 60 0,18х27=4,86 Ач 

Итого: 180 180  
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Кабельный журнал 

 
Трасса Проход через  трубу/короб/м/рукав Провод/кабель № 

кабеля Начало Конец Маркировка Диаметр Длина, м Марка Число/сеч-е 
жил 

Длина, м 
Примечание 

1о БП№5 СО2 м/рукав 10 20 ШВВП 2х0,75 20 Световые оповещатели
2о БП№4 СО4 м/рукав 10 20 ШВВП 2х0,75 20 Световые оповещатели
3о БП№4 СО5 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
4о БП№4 СО7 м/рукав 10 5 ШВВП 2х0,75 5 Световые оповещатели
5о БП№2 СО8 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
6о БП№1 СО10 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
7о БП№1 СО11 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
8о БП№3 СО13 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
9о БП№3 СО15 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
10о БП№6 СО17 м/рукав 10 30 ШВВП 2х0,75 30 Световые оповещатели
11о БП№6 СО19 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
12о БП№7 СО21 м/рукав 10 20 ШВВП 2х0,75 20 Световые оповещатели
13о БП№7 СО23 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
14о БП№8 СО25 м/рукав 10 30 ШВВП 2х0,75 30 Световые оповещатели
15о БП№8 СО27 м/рукав 10 25 ШВВП 2х0,75 25 Световые оповещатели
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-2008-ПС.СО 

      
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

ГДОУ детский сад  
по адресу: г. Санкт – Петербург 

    Стадия Лист Листов 
ГИП   

   
 РП 1 2 

   
   

 
Спецификация оборудования

 

Разраб.    г. Санкт - Петербург 
 
 

Пози-
ция 

Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код обору-
дования, 
из-делия, 
мате-риала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини
-цы, 
кг 

Приме-
чание 

 Оборудование и материалы        

 

Радиосистема внутриобъектовая охранно-
пожарной сигнализации «Стрелец» в составе: 
ССПБ.RU.ОП066.В00833 (до 15.03.11г.) 

ТУ 4372-057-23072522-2004   

  

ЗАО «Аргус-Спектр»   

 

1 Пульт управления радиоканальный  СПНК5.437.005 ПУ-Р   шт. 1  

2 
Приемно-контрольный радиорасширитель 

охранно-пожарный ППКОП 01040510119-16/256-
1 СПНК.425551.002 

РРОП  
 шт. 8 

 

3 Блок исполнительный СПНК.425419.001 ИБ-Р   шт. 2  

4 Извещатель пожарный радиоканальный дымовой  
СПНК.425238.009 

ИП 21210-3 «Аврора-ДР»   шт. 133  из них 12 
- резерв 

5 Извещатель пожарный радиоканальный тепловой 
СПНК.425238.010 

ИП 10110-1-А1 
«Аврора-ТР» 

  шт. 2   

6 Извещатель пожарный радиоканальный ручной 
электроконтактный  СПНК.425211.002 

 
ИП 21210-1 «ИПР-Р» 

 
  шт. 28  из них 3 - 

резерв 

7 Устройство речевого оповещения радиоканальное 
ТУ 4372-057-23072522-2004   

Орфей-Р   шт. 15  

8 
9 

Блок бесперебойного питания  
ТУ 4372-038-23072522-2003  

ССПБ.RU.ОП066.В00625 (до 09.10.09г.) 

 
БП-12/0,7 
БП-12/2 

 
 шт. 

 
7 
1 

  

10 
Блок выносной индикации 
ТУ 4372-041-23072522-2002  

ССПБ.RU.ОП066.В00629 (до 15.10.09г.) 

 
БВИ-64 

 
 шт. 2 

 

11 Оповещатель пожарный комбинированный 
 ССПБ.RU.ОП073.B.00312 (до 14.02.11г.) 

ТУ 4371-004-35453838-99 

  
«КОП» (КОП-25) «Выход» 

 

 
ЗАО «Системсервис»  шт. 27 
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Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

-2008-ПС.СО 2 

 
 

Пози-
ция 

Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код обору-
дования, 
из-делия, 
мате-риала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини
-цы, 
кг 

Приме-
чание 

 Выключатель автоматический марка 
Щиток электрический 

ИЭК С6 
 

 КНР, завод эл.техн. 
продукции "Логэлан" шт. 1 

1 
 

 
Кабель силовой 

ССПБ.RU.ОП062.В.00100  (до 03.09.10г.) 
ГОСТ 16442-80 

ВВГ 3х1,5  ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

м 150  

 Провод с поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке 

ШВВП 2х0,75  ОАО «Псковский 
кабельный завод» 

м 400  

 Металлорукав РЗ-ЦХ д10   м 400   
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Примечание 

№1 1.0.0.0.0 РРОП №1 61 5  
№2 2.0.0.0.0 РРОП №2 50 5  
0/1 01 Аврора-ДР 60 5  
0/2 02 Аврора-ДР 49 5  
0/3 03 Аврора-ДР 29 4  
0/4 04 Аврора-ДР 55 5  
0/5 05 Аврора-ДР 28 4  
0/6 06 Аврора-ДР 28 4  
0/7 

0.0.0.0.0 
№0 

07 Аврора-ДР 28 4  
0/8 08 Аврора-ДР 28 4  
0/9 09 Аврора-ДР 27 5  

0/10 10 Аврора-ДР 27 5  
0/11 11 Аврора-ДР 31 5  
0/12 12 Аврора-ДР 32 5  
0/13 13 Аврора-ДР 37 5  
0/14 14 ИПР-Р 48 5  
0/15 15 Аврора-ДР 47 5  
0/16 16 Аврора-ДР 50 5  
0/17 17 Аврора-ТР 54 5  
0/18 18 Аврора-ТР 54 5  
0/19 19 Аврора-ДР 46 5  
0/20 20 Аврора-ДР 37 5  
0/21 21 Аврора-ДР 28 5  
0/22 22 Аврора-ДР 39 5  
0/23 23 Аврора-ДР 61 5  
0/24 24 ИПР-Р 61 5  
0/34 34 Орфей-Р 57 5  
0/48 

 

48 ИБ-Р 50 5  
№3 1.1.0.0.0 РРОП №3 48 5  
№6 1.2.0.0.0 РРОП №6 50 5  
1/1 01 ИПР-Р 61 5  
1/2 02 Аврора-ДР 61 5  
1/3 03 Аврора-ДР 47 5  
1/4 04 Аврора-ДР 45 5  
1/5 05 Аврора-ДР 44 5  
1/6 06 ИПР-Р 44 5  
1/7 07 Аврора-ДР 44 5  
1/8 08 Аврора-ДР 46 5  
1/9 09 Аврора-ДР 38 5  

1/10 10 ИПР-Р 33 5  
1/11 11 Аврора-ДР 33 5  
1/12 12 Аврора-ДР 38 5  
1/13 13 Аврора-ДР 38 5  
1/14 14 Аврора-ДР 38 5  
1/15 

1.0.0.0.0 
№1 

15 Аврора-ДР 38 5  

      
      
     ГДОУ Детский сад № 
     по адресу: г. Санкт – Петербург 
Изм Кол.уч  N документа    Подпись Дата  

    Стадия Лист Листов 
ГИП    1

    

 

РП 
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Разраб.    

  
г. Санкт - Петербург Протокол качества связи на 

объекте 

-2008-ПС.П 
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1/16 16 Аврора-ДР 45 5  
1/17 17 Аврора-ДР 43 5  
1/18 18 ИПР-Р 43 5  
1/19 19 Аврора-ДР 45 5  
1/20 20 ИПР-Р 45 5  
1/21 21 Аврора-ДР 44 5  
1/22 22 Аврора-ДР 47 5  
1/23 23 Аврора-ДР 47 5  
1/33 

1.0.0.0.0 
№1 

33 Орфей-Р 47 5  
№7 2.1.0.0.0 РРОП №7 50 5  
2/1 01 ИПР-Р 65 5  
2/2 02 Аврора-ДР 65 5  
2/3 03 Аврора-ДР 57 5  
2/4 04 Аврора-ДР 57 5  
2/5 05 Аврора-ДР 53 5  
2/6 06 ИПР-Р 53 5  
2/7 07 ИПР-Р 50 5  
2/8 08 Аврора-ДР 50 5  
2/9 09 Аврора-ДР 50 5  

2/10 10 Аврора-ДР 47 5  
2/11 11 Аврора-ДР 47 5  
2/12 12 Аврора-ДР 45 5  
2/13 13 Аврора-ДР 45 5  
2/14 14 Аврора-ДР 43 5  
2/15 15 Аврора-ДР 43 5  
2/16 16 ИПР-Р 43 5  
2/17 17 Аврора-ДР 40 5  
2/33 

2.0.0.0.0 
№2 

 

33 Орфей-Р 50 5  
№4 1.1.1.0.0 РРОП №4 50 5  
3/1 01 Аврора-ДР 65 5  
3/2 02 Аврора-ДР 65 5  
3/3 03 Аврора-ДР 65 5  
3/4 04 Аврора-ДР 65 5  
3/5 05 Аврора-ДР 58 5  
3/6 06 Аврора-ДР 60 5  
3/7 07 Аврора-ДР 48 5  
2/8 08 Аврора-ДР 45 5  
3/9 09 Аврора-ДР 45 5  

3/10 10 Аврора-ДР 43 5  
3/11 11 ИПР-Р 43 5  
3/12 12 Аврора-ДР 43 5  
3/13 13 Аврора-ДР 45 5  
3/14 14 Аврора-ДР 43 5  
3/15 15 Аврора-ДР 43 5  
3/16 16 Аврора-ДР 43 5  
3/17 17 Аврора-ТР 60 5  
3/18 18 Аврора-ДР 50 5  
3/19 19 Аврора-ДР 57 5  
3/20 20 Аврора-ДР 57 5  
3/21 

1.1.0.0.0 
№3 

21 Аврора-ДР 57 5  
 

       Лист 
      -2008-ПС.П 2

Изм Кол.уч Лист N док. Подпись Дата    
   

Инв. N Подп. Взам.  Инв. N 
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3/22 22 Аврора-ДР 47 5  
3/23 23 Аврора-ДР 47 5  
3/34 34 Орфей-Р 36 5  
3/35 35 Орфей-Р 36 5  
3/36 36 Орфей-Р 38 5  
3/49 

1.1.0.0.0 
№3 

49 ИБ-Р 36 5  
№5 1.1.1.1.0 РРОП №5 50 5  
4/1 01 ИПР-Р 61 5  
4/2 02 Аврора-ДР 61 5  
4/3 03 Аврора-ДР 56 5  
4/4 04 ИПР-Р 49 5  
4/5 05 Аврора-ДР 49 5  
4/6 06 Аврора-ДР 49 5  
4/7 07 Аврора-ДР 33 5  
4/8 08 Аврора-ДР 33 5  
4/9 09 Аврора-ДР 33 5  

4/10 10 Аврора-ДР 38 5  
4/11 11 Аврора-ДР 38 5  
4/12 12 Аврора-ДР 38 5  
4/13 13 ИПР-Р 38 5  
4/14 14 Аврора-ДР 39 5  
4/15 15 Аврора-ДР 41 5  
4/16 16 Аврора-ДР 40 5  
4/17 17 ИПР-Р 40 5  
4/18 18 Аврора-ДР 40 5  
4/19 19 Аврора-ДР 47 5  
4/33 33 Орфей-Р 33 5  
4/34 34 Орфей-Р 40 5  
4/35 

1.1.1.0.0 
№4 

 

34 Орфей-Р 40 5  
5/1 01 ИПР-Р 61 5  
5/2 02 Аврора-ДР 61 5  
5/3 03 Аврора-ДР 58 5  
5/4 04 ИПР-Р 46 5  
5/5 05 Аврора-ДР 46 5  
5/6 06 Аврора-ДР 46 5  
5/7 07 Аврора-ДР 33 5  
5/8 08 Аврора-ДР 36 5  
5/9 09 Аврора-ДР 36 5  

5/10 10 Аврора-ДР 36 5  
5/11 11 Аврора-ДР 47 5  
5/12 12 Аврора-ДР 47 5  
5/13 13 ИПР-Р 47 5  
5/14 14 Аврора-ТР 60 5  
5/33 33 Орфей-Р 47 5  
5/34 

1.1.1.1.0 
№5 

34 Орфей-Р 47 5  
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Изм Кол.уч Лист N док. Подпись Дата    
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6/1 01 ИПР-Р 61 5  
6/2 02 Аврора-ДР 61 5  
6/3 03 Аврора-ДР 58 5  
6/4 04 ИПР-Р 46 5  
6/5 05 Аврора-ДР 46 5  
6/6 06 Аврора-ДР 46 5  
6/7 07 Аврора-ДР 33 5  
6/8 08 Аврора-ДР 36 5  
6/9 09 Аврора-ДР 36 5  

6/10 10 Аврора-ДР 36 5  
6/11 11 Аврора-ДР 47 5  
6/12 12 Аврора-ДР 47 5  
6/13 13 ИПР-Р 47 5  
6/14 14 Аврора-ДР 60 5  
6/33 33 Орфей-Р 47 5  
6/34 

1.2.0.0.0 
№6 

34 Орфей-Р 47 5  
7/1 01 ИПР-Р 61 5  
7/2 02 Аврора-ДР 61 5  
7/3 03 Аврора-ДР 58 5  
7/4 04 ИПР-Р 46 5  
7/5 05 Аврора-ДР 46 5  
7/6 06 Аврора-ДР 46 5  
7/7 07 Аврора-ДР 33 5  
7/8 08 Аврора-ДР 36 5  
7/9 09 Аврора-ДР 36 5  

7/10 10 Аврора-ДР 36 5  
7/11 11 Аврора-ДР 47 5  
7/12 12 Аврора-ДР 47 5  
7/13 13 ИПР-Р 47 5  
7/14 14 Аврора-ДР 60 5  
7/33 33 Орфей-Р 47 5  
7/34 

2.1.0.0.0    
№7 

34 Орфей-Р 47 5  
 

       Лист 
      -2008-ПС.П 4

Изм Кол.уч Лист N док. Подпись Дата    
   

Инв. N Подп. Взам.  Инв. N 




